
Hranice požárně nebezpečného prostoru

Odstupová vzdálenost od objektu vytvářející

požárně nebezpečný prostor
d=0,88 m

LEGENDA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI:

Trasa přístupových komunikací

Vstup do objektu umožňující zásah HZS
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Stávající tlačítko TOTAL STOP +
nový vypínací prvek pro FVE - "TOTAL STOP - FVE"
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